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INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL CONTROL 
AL GRIFO DEL CONSUMIDOR EN EL MUNICIPIO DE 
PAJARA 2022 
 

Área de Medio Ambiente del Excelentísimo Ayuntamiento de Pájara. 

Laboratorio de Calidad de las Aguas de CANARAGUA en Morro Jable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Pájara, Plaza del Nuestra Señora de Regla, 3 . 35328 Pájara. 
Fuerteventura.  
Teléfono atención a la ciudadanía 928 161 705. 
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Laboratorio Canaragua Morro Jable, C/ Valluelo de los Burros S/N. 35325 Pájara. 
Fuerteventura. 
Teléfono atención al cliente 628 590 972. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Ayuntamiento de Pájara a través de la empresa Canaragua, principal empresa 

gestora del agua en nuestro Municipio ha desarrollado durante el año 2022 una 

campaña de control al grifo del consumidor cumpliendo con lo establecido en el 

Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano del Gobierno de 

Canarias, en adelante PVSACH Canario, y con el Real Decreto RD140/2003 por el 

que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo 

humano.  

 

La finalidad concreta de este programa es evaluar si la calidad del agua 

distribuida en el grifo del consumidor se ve afectada por las características de las 

instalaciones interiores de edificios e inmuebles y tiene como principal objetivo 

garantizar a los vecinos de nuestro Municipio que el agua suministrada a través del 

grifo de sus hogares y de los establecimientos públicos que frecuentan cumple con 

las condiciones de salubridad, limpieza y calidad idóneas para su consumo.  

 

Un total de 38 muestras de agua tomadas directamente en el grifo del 

consumidor han sido analizadas durante esta campaña de control. Los puntos de 

toma han sido determinados considerando la población potencialmente 

consumidora del grifo en edificios públicos, como colegios o Centros médicos, y en 

viviendas particulares. 

 

Cada muestra de agua ha sido sometida a un análisis de control que incluye 

la determinación de los parámetros: Olor, Color, Sabor, Turbidez, pH, Conductividad 

Eléctrica a 20ºC, Amonio, Bacterias Coliformes totales y Escherichia coli (E.coli). 

Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u otro parámetro: cuando se sospeche que la 

instalación interior tiene este tipo de material instalado. Cloro libre residual y/o cloro 

combinado residual: cuando se utilice cloro o sus derivados para el tratamiento de 

potabilización del agua. 
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LABORATORIO 
 

Los análisis que se presentan en este informe han sido realizados en el 

Laboratorio de Canaragua en Morro Jable, entidad auditada, certificada y 

registrada por BSI. según la norma ISO 9001:2015, cuyo alcance para el laboratorio 

es “Servicio del análisis de aguas de consumo humano según R.D 140/2003”, siendo 

su número de registro como EMPRESA CERTIFICADA FS 631062. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el laboratorio de Morro Jable puede realizar los análisis 

estipulados en el R.D. 140/2003 sobre la calidad del agua de consumo humano tales 

como exámenes organolépticos, análisis de control y análisis en grifo del 

consumidor entre otros, destacando que cumple tácitamente con el artículo 16 del 

R.D. 140/2003 sobre “la obligatoriedad de tener implantado un sistema de 

aseguramiento de la calidad y que sea validado ante una unidad externa de 

control de calidad, mediante auditorías periódicas.” 

 

PROGRAMA DE ANÁLISIS Y CONTROL DEL AGUA 
EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR 
 

Según el PVSACH Canario el número de muestras a analizar en el control al grifo del 

consumidor para cada red de distribución se determinará según el anexo 11 de ese 

mismo Programa.  

 

Sección Microbiología  
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Para asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de distribución en 

el ámbito territorial del Municipio de Pájara sea Apta para el consumo y cumpliendo 

con el anexo 11 del PVSACH Canario se han analizado 38 muestras procedentes de 

todas las zonas de abastecimiento del municipio. 

 

A continuación, se detallan las zonas de abastecimiento y redes de distribución del 

municipio, así como el número muestras analizadas por cada red de distribución.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SINAC. IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE 
ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO 
 

SINAC son las siglas de “SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE AGUAS DE 

CONSUMO”, sistema de información sanitaria que actualmente está sustentado en 

AC Puertito de la Cruz

CAAF Pájara Red Cardon
CAAF Pájara Red La Pared
CAAF Pájara Red Ajuy
CAAF Pájara Red Toto
CAAF Pájara Red El Cortijo
CAAF Pájara Red La Lajita
CAAF Pájara Red Pájara

0
0
1
5

Costa Calma Pájara Red. 
URB Bahia Calma 

Costa Calma Pájara Red. URB 
Bahia Calma 400 4

4368
CAAF Pájara Impulsión 

Planta Gran Tarajal

0
0
0

Playas de Jandia-Pájara-
Esquinzo- Butihondo

Playas de Jandia-Pájara-
Esquinzo- Butihondo 6000 6

Fuert 
CAN/Pájara/Cañada del 

Fuert CAN/Pájara/Cañada del 
río 1000 4

4
7
3
0
0

4

15
19948
3000
3000
200

2300

Nº de Controles en 
Grifo/año.

AC Morro Jable

ACF Pájara Urbanizacion 
Las Gaviotas

ACF Pájara Red. Urbanizacion 
Las Gaviotas

Red Ciervo

Red Puertito de la Cruz
Red General Morro Jable

Red AP1
Red AP2

Zona de Abastecimiento Red de Distribucion Poblacion suministrada
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una plataforma web del Ministerio de Sanidad y Consumo que permite gestionar 

datos sobre las características de las zonas de abastecimiento y sobre la calidad 

del agua de consumo humano en España. 

 

Cada organismo encargado del control del agua de consumo a nivel local, 

autonómico y nacional, así como los entes gestores de agua de consumo debe 

cargar en SINAC información sobre las zonas de abastecimiento, depósitos, redes 

de distribución, laboratorios de control, inspecciones sanitarias en los 

abastecimientos y calidad del agua de consumo humano. 

 

A continuación, se detallan las zonas de abastecimiento (Z.A) del municipio de 

Arona con su denominación en SINAC, el nombre del gestor y el número de redes 

de distribución (R.D) por zona de abastecimiento. 

 

Canaragua Concesiones

CAAF Pájara Red Cardon
CAAF Pájara Red La Pared
CAAF Pájara Red Ajuy
CAAF Pájara Red Toto
CAAF Pájara Red El Cortijo
CAAF Pájara Red La Lajita
CAAF Pájara Red Pájara

4368

0
1
5

0
0
0

4

4

0

0

4

6

7
3
0

CAAF 7

FUER CAN S.L 1
Fuert Can /Päjara / 

Cañada del rio 1000

Costa Calma S.A 1
Costa Calma Pájara Red. 

URB Bahia Calma 400

Aguas Cristobal Franquiz 1
ACF Pájara Red. Urb Las 

Gaviotas 2300

Playas Jandia S.A 1
Playas de Jandía-Pájara- 

Esquinzo- Butihondo 6000

Red AP1 3000
Red AP2 200

4

Red General Morro Jable 19948
Red Ciervo 3000

Gestor Nº de Redes de distribucion
Denominación en Sinac 

de la Red de distribucion
Nº de Habitantes

1 AC Puertito de la Cruz 15

Canaragua Concesiones

Nº de Controles en 
Grifo/año.

4
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PUNTOS DE MUESTREO  
 

Los puntos de muestreos son aquellos lugares de cada red de distribución y a su vez 

pertenecientes a una zona de abastecimiento, que han sido designados para la 

toma de muestras de agua y su posterior análisis.  

 

Puntos de muestreo en establecimientos públicos y comerciales 
 

Para determinar los puntos de toma en establecimientos públicos o con actividad 

comercial, se ha considerado la población potencialmente consumidora de agua 

del grifo en estos lugares seleccionándose para esta campaña colegios, centros 

médicos, guarderías, centros culturales, hospitales y comercios entre otros, en la  

siguiente tabla se enumeran los establecimientos por zona de abastecimiento (Z.A) 

y red de distribución (R.D) que han participado en esta campaña de control al grifo 

del consumidor: 
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RESULTADOS 
 

 

CALIFICACIÓN DEL AGUA POR PUNTO DE MUESTREO  
 

En este apartado se presenta la calificación del agua obtenida en cada uno de los 
puntos muestreados, así mismo en el ANEXO I de este informe se incluyen todos los 
informes de análisis emitidos por el Laboratorio Canaragua Morro Jable   durante 

Zona de Abastecimiento Red de Distribucion 
Organismos Públicos, comerciales o 
de interiores

Punto de Toma Direccíon Titular

AC Puertito de la Cruz Domicilio Grifo interior C/ Curiara Nº 9 Domicilio Particular

AC Puertito de la Cruz Bar Caletón Grifo interior Avd Viejo Faro Establecimiento Privado

AC Puertito de la Cruz Bar Tenderete Grifo interior Calle Alabastro Establecimiento Privado

AC Puertito de la Cruz Punto de suministros para Festejos Grifo Avd Viejo Faro Ayuntamiento de Pájara

AC Morro Jable Mercado Municipal Grifo C/ Mascona S/N Ayuntamiento de Pájara

AC Morro Jable Escuela Infantil Grifo Aseos C/ Mascona 38 Ayuntamiento de Pájara

AC Morro Jable CEIP Morro Jable Grifo Aseos C/ Pintadera 40 Ayuntamiento de Pájara

AC Morro Jable Bar Casa Menso Grifo C/ Balandro Nº1 Establecimiento Privado

AC Morro Jable Bar Leo´s Grifo C/ Tomás Grau Gurrea 25 Establecimiento Privado

AC Morro Jable Domicilio Grifo C/ Tabajoste Nº1 Domicilio Particular

AC Morro Jable Domicilio Grifo C/ Mafasca, Nº 25 Domicilio Particular

AC Morro Jable Tanatorio Grifo Aseos C/ Lope de Vega Ayuntamiento de Pájara

AC Morro Jable CEIP Morro Jable II Grifo Aseos C/ Unamuno Ayuntamiento de Pájara

AC Morro Jable IES Jandia Grifo Aseos C/ Quevedo Ayuntamiento de Pájara

AC Pájara. Urb Gaviotas Domicilio Grifo interior Urb. Gaviotas  Blq A2ºA Domicilio Particular

AC Pájara. Urb Gaviotas Domicilio Grifo interior Urb. Gaviotas  Blq B 1º C Domicilio Particular

AC Pájara. Urb Gaviotas Domicilio Grifo interior Urb. Gaviotas  Blq B 2ºA Domicilio Particular

AC Pájara. Urb Gaviotas Domicilio Grifo interior Urb. Gaviotas  Blq C Bj B Domicilio Particular

Playas de Jandia-Pájara Mercadona Grifo Aseos C/ Gran Canaria Nº2 Mercadona

Playas de Jandia-Pájara Farmacia Grifo C/ Montaña Muda Nº6 Farmacia

Playas de Jandia-Pájara Hotel Escuela Grifo Aseos C/ Butihondo S/N Ayuntamiento de Pájara

Playas de Jandia-Pájara Hotel Robinson Grifo Aseos C/ Gran Canaria Nº2 Hotel Robinson

Playas de Jandia-Pájara Domicilio Grifo C/ Playa de Tebeto Nº 12 Domicilio Particular

Playas de Jandia-Pájara Domicilio Grifo C/ Playa de Tebeto Nº 8 Domicilio Particular

Fuert CAN/ Pájara/Ca CEIP Costa Calma Grifo Aseos C/ Montaña Hendida Ayuntamiento de Pájara

Fuert CAN/ Pájara/Ca Comisaria Policia Local Grifo Aseos Avd. Happag Lloyd SN Ayuntamiento de Pájara

Fuert CAN/ Pájara/Ca Escuela Infantil Costa Calma Grifo Avd. Happag Lloyd SN Domicilio Particular

Fuert CAN/ Pájara/Ca Domicilio Grifo C/ Morro del Recogedero Domicilio Particular

Costa Calma Pájara Red URB CC Botanico Grifo Aseos C/ Los Molinillos Ayuntamiento de Pájara

Costa Calma Pájara Red URB CC Costa Calma Grifo Aseos Avd. Jahnreisen Ayuntamiento de Pájara

Costa Calma Pájara Red URB Domicilio Grifo C/ Punta de los Molinillos Domicilio Particular

Costa Calma Pájara Red URB Domicilio Grifo C/ Terife Domicilio Particular

CAAF Pájara Red Pájara Escuela Infantil de Pájara Grifo Aseos Plaza Ntra Sra. De la Regla Ayuntamiento de Pájara

CAAF Pájara Red Pájara Piscina Municipal Grifo Aseos C/ Ntra Sra de la Regla Ayuntamiento de Pájara

CAAF Pájara Red Pájara Restaurante Grifo C/ Ntra Sra de la Regla Establecimiento Privado

CAAF Pájara Red Pájara Domicilio Grifo C/ Guise Nº 2 Domicilio Particular

CAAF Pájara Red Pájara Domicilio Grifo C/Guise Nº 4 Domicilio Particular

CAAF Pájara Red Pájara Escuela Infantil Grifo Aseos C/ Guatatiboa Ayuntamiento de Pájara

CAAF Pájara Impulsión Planta 
Gran Tarajal

ACF Pájara Urbanizacion Las 
Gaviotas

AC Morro Jable

AC Puertito de la Cruz

Playas de Jandia-Pájara-
Esquinzo- Butihondo

Fuert CAN/ Pájara/ Cañada 
del río

Costa Calma Pájara Red. URB 
Bahía Calma
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esta campaña de control al grifo del consumidor donde se pueden consultar los 
resultados obtenidos para cada uno de los parámetros analizados. 

En la siguiente tabla se exponen los todos los puntos de toma muestreados durante 
esta campaña, Código en SINAC y presentando la calificación final de agua 
obtenida en cada uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAAF Pájara Red Pájara
CAAF Pájara Red Pájara
CAAF Pájara Red Pájara
CAAF Pájara Red Pájara
CAAF Pájara Red Pájara
CAAF Pájara Red La Lajita

Domicilio Grifo 9939 APTA para el consumo
Escuela Infantil de La Lajita Grifo Aseos 10162 APTA para el consumo

Grifo 9939 APTA para el consumo
Restaurante Guayarmina Grifo 9939 APTA para el consumo

CAAF Pájara Impulsión 
Planta Gran Tarajal

Escuela Infantil de Pájara Grifo Aseos 9939 APTA para el consumo
Piscina Municipal Grifo Aseos 9939 APTA para el consumo

Domicilio

Costa Calma Pájara Red. Domicilio Grifo 8978 APTA para el consumo
Costa Calma Pájara Red. Domicilio Grifo 8978 APTA para el consumo

APTA para el consumo
Costa Calma Pájara Red. CC Costa Calma Grifo Aseos 8978 APTA para el consumo

Fuert CAN/Pájara/Ca Domicilio Grifo 3715 APTA para el consumo

Costa Calma Pájara Red. 
URB Bahia Calma 

Costa Calma Pájara Red. CC Botanico Grifo Aseos 8978

APTA para el consumo
Fuert CAN/Pájara/Ca Escuela Infantil Costa calma Grifo Aseos 3715 APTA para el consumo

Fuert 
CAN/Pájara/Cañada del 

río

Fuert CAN/Pájara/Ca CEIP Costa Calma Grifo Aseos 3715 APTA para el consumo
Fuert CAN/Pájara/Ca Comisaria Policia local Grifo Aseos 3715

Playas de jandia-Pájara- Domicilio Grifo 9293 APTA para el consumo
Playas de jandia-Pájara- Domicilio Grifo 9293 APTA para el consumo

Playas de jandia-Pájara- Hotel Escuela Grifo Aseos 9293 APTA para el consumo
Playas de jandia-Pájara- Hotel Robinson Grifo Aseos 9293 APTA para el consumo

APTA para el consumo
Playas de jandia-Pájara- Farmacia Grifo 9293 APTA para el consumo

AC Pájara. Urb Gaviotas Domicilio Grifo interior 7861 APTA para el consumo

Playas de Jandia-Pájara-
Esquinzo- Butihondo

Playas de jandia-Pájara- Mercadona Grifo Aseos 9293

APTA para el consumo
AC Pájara. Urb Gaviotas Domicilio Grifo interior 7861 APTA para el consumo

ACF Pájara Urbanizacion 
Las Gaviotas

AC Pájara. Urb Gaviotas Domicilio Grifo interior 7861 APTA para el consumo
AC Pájara. Urb Gaviotas Domicilio Grifo interior 7861

Red Ciervo CEIP Morro Jable II Grifo Aseos 20507 APTA para el consumo
Red Ciervo IES Jandia Grifo Aseos 20507 APTA para el consumo

Red General Morro Jable Domicilio Grifo 1074 APTA para el consumo
Red Ciervo Tanatorio Grifo Aseos 20507 APTA para el consumo

Red General Morro Jable Bar Leo`s Grifo 1074 APTA para el consumo
Red General Morro Jable Domicilio Grifo 1074 APTA para el consumo

Red General Morro Jable CEIP Morro Jable Grifo Aseos 1074 APTA para el consumo
Red General Morro Jable Bar Puntilla Casa Menso Grifo 1074 APTA para el consumo

AC Morro Jable

Red General Morro Jable Mercado Municipal Grifo 1074 APTA para el consumo
Red General Morro Jable Escuela Infantil Morro Jable Grifo Aseos 1074

AC Puertito de la Cruz Bar el Tenderete Grifo interior 3810 APTA para el consumo
AC Puertito de la Cruz Punto de suministros para Grifo 3810 APTA para el consumo

AC Puertito de la Cruz

AC Puertito de la Cruz Domicilio Grifo interior 3810 APTA para el consumo
AC Puertito de la Cruz Bar el Caletón Grifo interior 3810

Zona de Abastecimiento Red de Distribución
Organismos Públicos, 

comerciales o de interiores
Punto de toma Código SINAC PM

Calificacion de la 
Muestra (SINAC)

APTA para el consumo

APTA para el consumo
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Evaluación de los resultados 
 

 

Durante el desarrollo de esta campaña de control al grifo del consumidor se han 
analizado 418 parámetros de los cuales ningún parámetro presentaba valores 
fuera de los valores paramétricos (V.P) establecidos en el RD140/2003.  

 

Nº Total parámetros 
analizados 

Nº Parámetros fuera de nivel 
detectados 

418 0 

 

Nº TOTAL PARÁMETROS ANALIZADOS 418 

% Parámetros analizados dentro de nivel 100.00 

% Parámetros fuera de nivel detectados  0.00 

 

 

 

Forma prevista de difusión 
 

 

El Ayuntamiento de Pájara hará público este informe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: INFORMES ANÁLITICOS  
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 17/03/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,66 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 764 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,5 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 17-mar.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/03/2022

15/03/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-949
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/03/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

17/03/2022

Avda Tomás Grau Gurrea Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 17/03/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,55 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 760 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,4 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 17-mar.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/03/2022

15/03/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-950
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/03/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

17/03/2022

C/ Balandro. Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 17/03/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,62 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 765 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,6 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 17-mar.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/03/2022

15/03/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-947
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/03/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

17/03/2022

C/ Mafasca. Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 17/03/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,42 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 810 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,5 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 17-mar.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/03/2022

15/03/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-948
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/03/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

17/03/2022

C/ Tabajoste. Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 27/10/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,23 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 579 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 0 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,5 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 0 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 70 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 27-oct.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

25/10/2022

25/10/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-4203
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

25/10/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

27/10/2022

Piscina Municipal Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 27/10/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,25 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 416 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 0 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,2 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 0 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 27-oct.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

25/10/2022

25/10/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-4204
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

25/10/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

27/10/2022

RIsco Blanco Nº1 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 28/04/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,22 mg/l

ISE-T/L-07 <15 11 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 786 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 0 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 8 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 0 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 1,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 28-abr.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

26/04/2022

26/04/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-1548
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

26/04/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

28/04/2022

Avd Happag Lloyd, Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 28/04/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,69 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 796 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,9 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 0,4 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 28-abr.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

26/04/2022

26/04/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-1547
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

26/04/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

28/04/2022

Avd Happag Lloyd, 20 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 28/04/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,85 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 510 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,3 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 0,5 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 28-abr.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

26/04/2022

26/04/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-1546
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

26/04/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

28/04/2022

C/ Guatatiboa Nº 5 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 28/04/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,67 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 797 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,9 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 0,5 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 28-abr.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

26/04/2022

26/04/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-1549
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

26/04/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

28/04/2022

C/ Montaña Hendida, 2 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 10/08/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,56 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 811 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,9 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 10-ago.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

09/08/2022

09/08/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-3172
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

09/08/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

10/08/2022

C/ Morro del recogedero Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 10/08/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,36 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 481 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,9 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 0,4 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 10-ago.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

09/08/2022

09/08/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-3171
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

09/08/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

10/08/2022

C/ Punta de los Molinillos Nº4 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 10/08/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,2 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 780 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 0 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,8 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 0 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 10-ago.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

09/08/2022

09/08/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-3170
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

09/08/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

10/08/2022

Centro Comercial Botanico Costa Calma Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 10/08/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,37 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 369 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,5 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 10-ago.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

09/08/2022

09/08/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-3169
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

09/08/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

10/08/2022

Centro Comercial Costa Calma Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 P

aj
ar

a 
- 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

pa
ja

ra
.e

s 
- 

C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
: 3

56
28

28
C

D
D

91
A

C
6F

09
7C

43
93

N
O

M
B

R
E

:
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 P

áj
ar

a
P

U
E

S
T

O
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
:

S
el

lo
 d

e 
Ó

rg
an

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/0
3/

20
23

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
8C

40
E

E
D

64
0D

19
73

69
C

6F
81

F
74

B
F

D
92

69
25

B
60

B
20



Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 12/05/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,75 mg/l

ISE-T/L-07 <15 6 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 1147 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 8,2 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 0,8 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 12-may.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

10/05/2022

10/05/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-1724
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

10/05/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

12/05/2022

Urb. Las Gaviotas. Blq A 2º A Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 12/05/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,79 mg/l

ISE-T/L-07 <15 5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 1130 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 8,2 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 0,7 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 12-may.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

10/05/2022

10/05/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-1726
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

10/05/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

12/05/2022

Urb. Las Gaviotas. Blq B 1º C Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 12/05/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,51 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 1132 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 8,4 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 0,5 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 12-may.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

10/05/2022

10/05/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-1725
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

10/05/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

12/05/2022

Urb. Las Gaviotas. Blq B 2º A Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 12/05/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,79 mg/l

ISE-T/L-07 <15 7 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 1128 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 8,1 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 1 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 12-may.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

10/05/2022

10/05/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-1727
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

10/05/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

12/05/2022

Urb. Las Gaviotas. Blq C Bajo B Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 13/07/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,75 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 753 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,7 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 14-jul.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

12/07/2022

12/07/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-2767
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

13/07/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

14/07/2022

C/ Playa de Tebeto 8 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 13/07/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,77 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 752 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,8 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 14-jul.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

12/07/2022

12/07/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-2766
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

13/07/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

14/07/2022

C/ Playa de Tebeto 12 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 13/07/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,52 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 578 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 8,3 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 14-jul.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

12/07/2022

12/07/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-2765
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

13/07/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

14/07/2022

Mercado Municipal de Morro Jable Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 13/07/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,36 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 516 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,8 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 14-jul.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

12/07/2022

12/07/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-2764
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

13/07/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

14/07/2022

Tanatorio Morro Jable Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 15/09/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,22 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 520 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 0 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,6 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 0 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 15-sep.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

13/09/2022

13/09/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-3606
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

13/09/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

15/09/2022

C/ Ntra Sra de la Regla Nº 19 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 15/09/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,24 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 521 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 0 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,1 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 0 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 15-sep.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

13/09/2022

13/09/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-3608
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

13/09/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

15/09/2022

Domicilio. C/ Guise Nº2 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 15/09/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,37 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 519 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 0 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,1 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 0 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 15-sep.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

13/09/2022

13/09/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-3609
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

13/09/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

15/09/2022

Domicilio. C/ Guise Nº4 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 15/09/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,22 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 521 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 0 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,4 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 0 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 15-sep.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

13/09/2022

13/09/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-3607
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

13/09/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

15/09/2022

Escuela Infantil de Pájara Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/06/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,97 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 611 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 3 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,6 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 3 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-jun.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

14/06/2022

14/06/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-2362
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

14/06/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/06/2022

Farmacia Esquinzo Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/06/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,82 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 643 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,3 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 0,4 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 160 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-jun.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

14/06/2022

14/06/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-2364
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

14/06/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/06/2022

Hotel Escuela Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/06/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,98 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 633 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 3 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 8,5 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 3 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-jun.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

14/06/2022

14/06/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-2361
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

14/06/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/06/2022

Hotel Robinson Esquinzo Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/06/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,85 ±12,1% mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 644 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,4 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-jun.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

14/06/2022

14/06/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-2363
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

14/06/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/06/2022

Mercadona Esquinzo Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/02/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,63 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 190,9 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 8,1 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0.3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-feb.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/02/2022

15/02/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-566
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/02/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/02/2022

Av Viejo Faro 1B Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/02/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,67 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 190,6 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 8,1 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0.3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-feb.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/02/2022

15/02/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-565
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/02/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/02/2022

Avd Viejo Faro Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/02/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,62 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 191,1 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 8,1 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0.3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-feb.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/02/2022

15/02/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-564
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/02/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/02/2022

C/ Alabastro Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/02/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,68 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 193,2 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 2 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,8 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 2 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0.3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-feb.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/02/2022

15/02/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-563
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/02/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/02/2022

C/ Curiara Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/02/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,5 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 611 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,8 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-feb.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/02/2022

15/02/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-560
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/02/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/02/2022

C/ Mascona 38 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/02/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,51 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 618 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,5 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0,3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-feb.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/02/2022

15/02/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-559
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/02/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/02/2022

C/ Pintaderas 40 Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/02/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,56 mg/l

ISE-T/L-07 <15 <5 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 471 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,4 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 <0.3 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 <60 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-feb.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/02/2022

15/02/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-562
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/02/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/02/2022

C/ Quevedo Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*
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Nº REGISTRO:

MUESTRA REMITIDA POR:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA TOMA:

CATEGORÍA DE MUESTRA: FECHA ENTRADA:

RESPONSABLE TOMA DE MUESTRA: PNT:

FECHA INICIO: FECHA FINALIZACIÓN: 16/02/2022 FECHA IMPRESIÓN:

Valor

Paramétrico

ISE-T/L-05 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-13 0 0 ufc/100 ml

ISE-T/L-01 <0,5 <0,2 ±17,8% mg/l

IEIC-T/L-02 0.2-1 0,42 mg/l

ISE-T/L-07 <15 9 ±11,8% unidades Pt-Co

ISE-T/L-08 <2500 478 ±12,2% uS/cm

ISE-T/L-15 <3 1 indice de dilución

ISE-T/L-16 6,5-9,5 7,4 0,2 uds pH  uds pH

ISE-T/L-17 <3 1 Indice de dilución

ISE-T/L-19 5 0,5 ±23,1% NTU

IEIC-T/L-03 200 160 ±12,7% ug/L

Sabor Indice de dilución 

Turbidez Nefelometría

Hierro Colorimetría

Conductividad Electrometría 

Olor Indice de dilución

pH Electrometría 

Informe de ensayo

Parámetros

OBSERVACIONES: 

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

En Morro Jable a 16-feb.-22

Bacterias coliformes Filtración 

Amonio Colorimetría 

Cloro libre residual Colorimetría 

Color Colorimetría 

15/02/2022

15/02/2022

No procede

Escherichia Coli Filtración 

IncertidumbreMetodología de ensayo           PNT Resultados Unidades de medida

22-561
Puntos de toma Grifo del Consumidor 

15/02/2022

DENOMINACIÓN MUESTRA:

AGUAS

16/02/2022

C/ Unamuno Puntos de toma Grifo del Consumidor 

Grifo del Consumidor 

REGISTRO Entradas de la WEB
Ayuntamiento de Pajara

Número: 4451/2023
Fecha: 28/3/2023  12:54 *CBNE1656488*

F
irm

ad
o 

D
ig

ita
lm

en
te

 e
n 

el
 A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 P

aj
ar

a 
- 

ht
tp

s:
//s

ed
e.

pa
ja

ra
.e

s 
- 

C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
: 3

56
28

28
C

D
D

91
A

C
6F

09
7C

43
93

N
O

M
B

R
E

:
A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 P

áj
ar

a
P

U
E

S
T

O
 D

E
 T

R
A

B
A

JO
:

S
el

lo
 d

e 
Ó

rg
an

o
F

E
C

H
A

 D
E

 F
IR

M
A

:
28

/0
3/

20
23

H
A

S
H

 D
E

L 
C

E
R

T
IF

IC
A

D
O

:
8C

40
E

E
D

64
0D

19
73

69
C

6F
81

F
74

B
F

D
92

69
25

B
60

B
20


